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Anwendungshinweis - Einsatz von SolarEdge Komponenten in
landwirtschaftlicher Umgebung

Einleitung

Landwirtschaftliche Gebaude, wie Scheunen oder Stélle, eignen sich in der Regel gut fir PV-Anlagen, da die Dacher grof3
sind und kaum Hindernisse aufweisen. Allerdings besteht verstarkte Korrosionsgefahr der Komponenten aufgrund von
Ammoniakdampfen. Ammoniak bildet sich in landwirtschaftlicher Umgebung durch Kunstdiinger und Mist von
Nutztieren. Ammoniak bildet in Kombination mit Wasser oder Feuchtigkeit (Luftfeuchtigkeit) aggressive Dampfe, die
Bauteile beschadigen kénnen. Folgen sind Schwachungen der Gehause oder der Produktversiegelung (z.B.
Leitungseinflihrungen) in dessen Folge Feuchtigkeit in das Gerét eindringt.

Um einen stérungsfreien Betrieb der Anlage lber 20 Jahre gewahrleisten zu konnen, sollten die Anlagenkompo-nenten
daher bestandig gegen Korrosion durch Ammoniakdampfe sein.

SolarEdge Wechselrichter und Leistungsoptimierer wurden unter strengsten Testbedingungen
erfolgreich auf Widerstandsfahigkeit gegen Ammoniakdampfe geprift. Dies ist nicht nur besonders
wichtig flr die Wechselrichter, welche iblicherweise innerhalb der Geb&dude installiert werden, auch
Leistungsoptimierer, die zusatzlich zu den Ublichen Umweltbedingungen auf dem Dach, auch einer
etwas schwacheren Ammoniakkonzentration ausgesetzt sind. Die Testergebnisse finden Sie hier.

Testverfahren und Ergebnisse

Testumfang
Getestet wurden folgende Produkte:

= Wechselrichter SE25K, mit und ohne DC-Sicherheitseinrichtung

= |eistungsoptimierer
Alle Wechselrichter von SolarEdge werden mit den gleichen Gehdusematerialien und Verfahren hergestellt, die
Testergebnisse lassen sich also auf alle Modelle Ubertragen. Das gilt auch fir die Leistungsoptimierer.

Lagerung in ammoniakhaltiger Umgebungsluft

Zur Ammoniakbesténdigkeit gibt es keine IEC-Norm, deshalb erfolgte der Test nach 2 Pfg 1911/03.2001 Absatz 6.3.1 des
TUV Rheinland. Der TUV Rheinland hat langjahrige Erfahrung bei der Priifung von PV-Komponenten und forscht auf dem
Gebiet zur Bestandigkeit Gber die Lebensdauer von PV-Anlagen. SolarEdge entschied sich fiir diese Prufvorschrift, da
diese allgemein als Strengste und den Realbedingungen am Realistischsten angesehen wird.

Die SolarEdge Produkte wurden flr 480 Stunden in einer stark ammoniakhaltigen Raumluft gelagert (20 Zyklen zu je

24 h. Damit wurde die strengste Anforderung erfillt. - Hersteller kénnen sich fur 1-20 Zyklen entscheiden). Anschliefend
wurden die Produkte auf typische Ausfalle getestet, und zwar auf Verlust der mechanischen Bestandigkeit des Gehduses
und verringerte Feuchtigkeitsbestandigkeit durch beschadigte Versiegelung.


http://www.solaredge.com/files/pdfs/se_three_phase_inverter_and_power_optimizer_ammonia_test_certificate.pdf
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Test mechanische Besténdigkeit

Nachdem sie 480 Stunden lang Ammoniakdampfen ausgesetzt waren, wurden die Produkte nach folgenden Normen auf
mechanische Bestandigkeit getestet:

& Wechselrichter: IEC/EN 62109-1, Absatz 13.7.2 & 13.7.3 - Tests fir Metall- und Polymergehause

= |eistungsoptimierer: IEC/EN 62109-1, Absatz 13.7.2 - Tests fur Metallgehause
Die Testergebnisse zeigen, dass die mechanische Bestéandigkeit von Wechselrichtern und Leistungsoptimierern auch nach
der langen Ammoniakexposition erhalten bleibt.

Schutzartpriifung (Schutz gegen Eindringen von Festkdrpern und Feuchtigkeit/Wasser)

Zusatzlich lieB SolarEdge seine Produkte nach folgenden Normen auf den Schutz gegen Eindringen von Festkdrpern und
Feuchtigkeit Gberprifen:

= Wechselrichter: IEC/EN 62109-1, IP-Schutzartpriifung (Schutz gegen das Eindringen von Fremdkd&rpern und
Feuchtigkeit)

& |eistungsoptimierer: EN 50548 (Modul-Anschlussdose), Kriechstromprifung unter Bendssung (,Wet Leakage
Test") (da die Leistungsoptimierer von SolarEdge verkapselt sind, ist eine direkte Durchfiihrung der
Schutzartpriifung nicht moéglich)

Die Wechselrichter erhielten ihre Schutzart aufrecht, es drang weder Wasser noch Staub ein. Auch der
Leistungsoptimierer bestand die Prifung mit einem Isolierwiderstand weit oberhalb der Minimalwerte.



